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ABSTRACT

In this study, ventilation methods and quarantine methods for infected persons were evaluated 

as measures to reduce airborne infections in elementary schools. The minimum ventilation rate 

by mechanical equipment was calculated based on 20 people. As a result of the study, it was 

found that the minimum ventilation using mechanical ventilation has limitations in preventing 

the spread of airborne infection. However, it has been shown that securing a natural ventilation 

of more than 10 ACH throughout the day can effectively prevent the spread of airborne 

infection, but it is inevitably a limited alternative depending on the characteristics of the building. 

On the other hand, rapid isolation of infected persons has been shown to be very effective in 

preventing the spread of airborne infections. It is noteworthy that if an infected person can be 

isolated immediately after the first class, the spread of airborne infection can be effectively 

prevented even in everyday situations without wearing a mask.

주요어 : 초등학교, 공기전파감염, 인플루엔자, 환기방식, 시뮬레이션

Keywords: Elementary schools, Airborne infection, Influenza, Ventilation methods, Simulation

서 론

연구의 목적

공기를 통한 질병의 감염확산은 미세한 감염원의 부유, 확산을 통하여 이루어지며, 밀접한 

접촉이 이루어지지 않음에도 감염을 일으킬 수 있다는 특징을 가진다. 따라서 많은 사람이 이

용하는 병원, 학교, 다중이용시설 등에서의 공기전파감염원 확산은 지역사회의 감염확산에 

큰 영향을 미칠 수 있다. 초등학교 역시 다수의 학생과 교직원 등이 근무하는 공간으로 공기전

파감염을 일으키는 질병의 지역사회 확산에 큰 영향을 줄 수 있는 시설이다. 최근 COVID-19 
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팬데믹 상황 중 우리나라 유관기관에서는 이러한 초등학교의 특징을 인식하고, 교육시설 등

의 감염병 확산방지를 위한 가이드라인을 구축하여 운영하였다. 이에 따라, 비말 및 공기전파

를 일으키는 질병의 확산방지를 위하여 마스크의 착용과 충분한 환기량의 확보가 중요하다

는 것은 이제 초등학교 내 이해관계자들에 있어 사회적인 통념으로 받아들여지고 있다. 그럼

에도 아직까지 기존 설비를 활용한 환기량 조절 및 감염자 격리방법에 대한 구체적인 사례 및 

효과는 제시되지 못하고 있는 실정이다. 이에 본 연구에서는 초등학교에서의 공기전파 감염

병 확산방지를 위한 환기량 조절과 감염자 격리조치시점의 효과를 분석하여, 초등학교 내 공

기전파 감염병 확산방지를 위한 기초자료를 제공하고자 한다. 

연구의 목표 및 범위 

본 연구에서는 실내 오염물질의 완전확산농도를 산출할 수 있는 Airflow network simula-

tion을 이용하여 초등학교 내에서의 환기량 조절과 감염자 격리조치가 공기전파감염확률에 

미치는 영향을 분석하는 것을 목표로 하였다. 구체적 환기량 조절 방식은 수업시간과, 쉬는 

시간에 창문을 완전 개방하여 자연환기를 최대화 하는 방법을 고려하였으며, 감염자 격리 방

식은 매 쉬는 시간마다 감염자를 확인하여 배제하는 상황을 검토하였다. 감염자 격리 방식은 

팬데믹 상황에서 초등학생의 체온측정을 등교 시와 점심시간에 2회 측정하는 것이 교육부의 

가이드라인에 명문화되어 있는 것에 착안한 것이다(MOE, 2022). 또한, 등교 시 체온 측정결

과는 하루 중 비교적 낮은 범위에 속하는 외기 온도의 영향을 크게 받는 동시에 안정화되지 않

은 상태로 실제 체온에 비해 비교적 낮게 나타날 수 있다는 가정과(Kim et al., 2020; Jung and 

Rhee, 2022) 함께 점심시간 동안의 체온 재측정을 통해 감염자를 확인 격리·귀가 조치를 시

키는 것은 다소 늦은 조치일 수 있다는 판단에 근거한다. 

연구의 방법

공기전파감염확률 계산 방법

아래 식 (1)은 공기전파감염확률 산정을 위한 Wells-Riley equation 이다(Wells, 1995; 

Rudnick and Milton, 2003). 아래 식의 지수식 상단은 실내의 완전확산농도(Iq/Q) 및 노출시

간(t)동안 비감염자의 흡입 호흡량(p)의 곱으로 표현되어, 비감염자 1인이 일정 기간동안 흡

입한 공기전파감염원의 총량으로 간주할 수 있다(Sze To and Chao, 2010). 대상 감염원은 인

플루엔자 바이러스로 설정하였으며 배출량은 기존 문헌을 참고하여 시간당 100 quanta로 설

정하였다(The National Air Filtration Association, 2012). 이 수치는 호흡기 증상이 있는 감

염자로부터 배출되는 공기전파감염원 발생량이다. 감염자는 입실 때부터 공기전파감염원을 

배출하는 것으로 설정하였으며, 실내에서 감염자가 신규 발생하고 추가적으로 공기전파감염

원을 배출하는 상황은 고려하지 않았다. 이는 공기전파감염원이 체내에 유입되더라도 신체 

내부에서 감염원의 증식이 이루어지고 다시 호흡기를 통하여 배출되는데 까지 어느 정도의 

시간이 걸리는 것으로 판단하였기 때문이다. 비감염자의 호흡량은 15 m3/day로 설정하였다
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(EPA, 2011). 식 (1)의 적용은 10분단위로 하였으며 시뮬레이션 해석결과를 10분단위로 출

력하여 이에 따른 10분동안의 호흡량 및 노출시간(t) 을 적용하여, 일정 기간동안의 공기전파

감염원 전체 흡입량을 산정하였다. 

 





  






 (1)

PI : 공기전파감염확률(airborne infection probability of a susceptible person, %)

c : 감염횟수(number of infection cases)

s : 초기 비감염환자 수(number of susceptible persons)

I : 감염환자 수(number of infectors)

p : 감염원을 흡입하는 사람의 호흡량(breathing rate of a susceptible person, ㎥/h)

q : 감염환자로부터의 공기전파감염원 발생량(quantum generation rate by an infector, 

quanta/h)

t : 공기전파 감염원 노출 시간(exposure time, h)

Q : 대상실의 환기량(Ventilation rate, ㎥/h)

시뮬레이션 방법 및 해석 케이스

본 연구에서는 ContamW를 이용하여 Airflow network simulation을 수행하였다. 이를 통

하여, 교실 내 공기전파감염원의 완전확산농도를 산출하였으며, 결과값을 기 제시된 식 (1)에 

대입하여 공기전파감염확률을 산출하였다. 실내의 감염환자는 1명으로 설정하였으며, 쉬는 

시간 및 점심식사 시간과 무관하게 종일 재실하는 것으로 가정하였다. 기본적인 해석 모델은 

외부로의 airflow path를 가진 단일존과 이에 수반된 Air Handling Unit (AHU)으로 구축하

였다. 대상 교실의 크기는 최대 30명 정도가 수용가능한 8.4 m × 8.1 m × 2.6 m 의 크기로 설

정하였으며, 이에 따른 실 체적은 176.9 m3이다. 교실의 누기면적은 기존 문헌을 참고하여 

372.9 cm2으로 설정하였다(Jeon et al., 2020). 교실의 누기 면적은 해석 모델 전후면에 

186.45 cm2를 가진 airflow path 2개를 설정하는 것으로 처리하였다. 이 때 각각의 airflow 

path의 discharge coefficient는 0.6, flow exponent는 0.65로 설정하였다. 단, 자연환기 모사

는 단순화하여, 기존 연구 문헌에 나타난 자연환기량 해석 결과를 기계환기장치(AHU)의 운

영 스케줄에 직접 반영하는 것으로 처리하였다. 기계환기장치는 각 교실 마다 설치되는 개별

방식으로 처리하였다. 해석 시, 실내외의 온도는 20°C로 동일하다고 가정하였다. 실내 공기

전파감염원의 source 모델은 constant coefficient 모델을 적용하였으며, removal rate는 배제

하고 generation rate만을 고려하여 공기전파감염원이 정량 배출되는 것을 개략적으로 모사

하였다. 

초등학교 교실의 환기량은 수업시간(40분), 쉬는시간(10분), 점심식사 시간을 구분하였다. 

기본적인 환기 운영방식은 수업 중에는 기계환기를 운영하고, 쉬는 시간과 점심식사 시간에
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는 자연환기를 운영하는 조건(해석 시, 기계환기의 환기량으로 가정하여 처리)으로 설정하였

다. 자연환기량은 건축물의 형태에 따라 편차가 크다. 맞통풍이 가능한 형태의 경우 자연환기

량이 매우 높아 실내 공기전파감염원의 배출이 원활하겠지만, 맞통풍이 어려운 형태의 건축

물에서는 자연환기에 의한 공기전파감염원의 배출이 비효율적이다. 본 연구에서는 Kim and 

Choi (2019)의 학교시설 내 자연환기량에 대한 해석적 연구를 참고하였으며, 추계 자연환기

량인 39.2 ACH의 1/10이하에 해당하는 3 ACH를 비효율적인 자연환기 조건의 환기량으로, 

약 1/4에 해당하는 10 ACH를 원활한 자연환기 조건의 환기량으로 설정하였다. 이는 자연환

기량인 39.2 ACH는 매우 큰 값으로 실내의 공기전파감염 관리 측면에서 매우 유리한 한 측

면이 있지만, 항상 이러한 환기량을 얻을 수 없을 가능성이 존재하는 자연환기의 불확실성을 

고려한 임의적인 수치이다. 특히 10 ACH는 해외에서 공기전파감염 관리를 위해 제시하는 6 

ACH~12 ACH의 범위에 해당하는 값이다(California Department of Public Health, 2021). 

참고적으로 이러한 자연환기의 불확실성 때문에 공기전파감염 관리 측면에서 전적으로 자연

환기 방식에만 의존하는 것은 권장되지 않는다(California Department of Public Health, 

2021). 건축물의 형태는 다르지만, 재실자의 행동패턴을 포함된 공동주택의 자연환기량을 실

측을 통해 평가한 Yoo and Cho (2020)의 연구에서도 외기 온도가 온난한 조건에서 10 ACH 

이상의 환기량이, 그 이하 추운 외기온도 조건에서는 자연환기량이 급격하게 줄어드는 경향

이 있는 것을 고려하면, 설정한 자연환기량 조건은 비교적 납득할 만한 조건으로 판단된다. 

한편, 기계환기량은 20명 재실 조건을 기준으로 산정하였으며 최대 30명까지 감당 가능하다

고 가정하였다. 이 때 1인당 필요환기량은 21.6 CMH 이며, 비재실 조건의 침기량은 0.5 ACH

로 설정하였다. 구체적인 설정 조건은 아래 Table 1에서 전체 해석 케이스와 더불어 제시되었

다. 제시된 환기량은 CMH (Cubic meter per hour)로 수업시간과 쉬는 시간의 실제 공기교환

량은 해당 환기량에 운영시간을 곱한 값이 된다. 

Table 1의 Case 1~Case 5는 마스크 미착용 조건이며, Case 1B~5B는 감염자만이 마스크

를 착용한 조건에 해당한다. 마스크 착용은 팬데믹이 아닌 일반 상황을 가정하여, 감염자만이 

비교적 낮은 성능의 마스크를 착용하는 것으로 가정하였다. 이 때 마스크는 일반 천으로 가정

하여 배출되는 감염원의 40%를 제거하는 것으로 가정 하였다(Pan et al., 2020; Ueki et al., 

2020). Case 1은 재실인 20명에 해당하는 최소환기량을 전체 재실기간동안 운영한 조건이다. 

이 때의 상시 환기량은 432 CMH, 약 2.44 ACH에 해당하는 조건이다. Case 2는 Case 1 조건

에 더해 쉬는 시간에 기준 환기량에 50%를 추가적으로 증가시킨 조건이다(재실인원 30명 기

준 환기량에 해당). Case 3 재실인원 30명에 해당하는 환기량을 전체 재실기간 동안 운영한 

조건이다. Case 4~5는 Case 1조건에서 쉬는 시간동안 자연환기를 수행한 조건이다. Case 4

는 비효율적인 자연환기 조건을 가정하여 쉬는 시간 동안 3 ACH에 해당하는 530 CMH 조건

으로 환기를 수행한 조건이다. 이 때 쉬는 시간 10분 동안의 실제 환기량은 530 CMH의 1/6에 

해당하는 88.3 m3이 된다. Case 5는 비교적 원활한 자연환기 조건을 가정하여 쉬는 시간동안 

10 ACH에 해당하는 1,769 CMH의 자연환기가 수행되는 조건이다. Case 1B~Case 5B는 앞

서 언급한 바와 같이 Case 1~Case 5에서 마스크를 착용한 조건으로 공기전파감염원 배출량



Effects of Ventilation Rates Control and Isolation of Infected Persons on Risk of Airborne Infection in Elementary Schools

Journal of KIAEBS Vol. 17, No. 6, 2023 ∙ 325

이 40% 감소한 조건이다. Case 1C, Case 1D는 전체 기간동안 10 ACH (1,769 CMH)의 자연

환기를 수행한 조건이며, 마스크 착용 조건만 상이하다. Case 1C, Case 1D는 다른 실내 환경 

조건 만족보다 감염원 배출을 최우선 목표로 자연환기를 최대로 한 것이다. Table 2의 Case 

6~Case 9는 공기전파감염 확산방지를 위한 선제적 조치로 감염의심 학생에 대한 배제조치를 

시행하는 케이스이다. 1교시부터 4교시 까지 매 50분 씩 감염의심 학생의 배제조치(귀가 등)

를 지연 시켰을 때 교실 내 공기전파감염확률을 산출하였으며, 보수적인 조건으로 마스크는 

착용하지 않은 조건으로 하였다. 환기량은 Case 1과 동일하게 20명의 재실자에 요구되는 법

적 최소 환기량을 적용하였다. 이는 추가적인 체온 측정을 수행하여 감염이 의심되는 재실자

를 빠르게 배제 조치시키는 방안을 제시한 것이다. 

Table 1. Simulation cases (ventilation scenario)

Cases 1 2 3 4 5 1B 2B 3B 4B 5B 1C 1D

Ventilation rate 

(CMH)

Class (40 min)
432

432
648

432 432
432

432
648

432 432
1,769 1,769

Break (10 min) 648 530 1,769 648 530 1,769

Discharge duration of airborne 

pathogens (min)
360 (09:00~15:00)

Facial mask (infector) × × × × × O O O O O × O

Table 2. Simulation cases (isolation scenario)

Cases 6 7 8 9

Ventilation rate 

(CMH)

Class (40 min)
432

Break (10 min)

Discharge duration of airborne pathogens (min) 50 100 150 200

Facial mask (infector) × × × ×
 

해석 결과 및 분석

Figure 1~Figure 2는 수업시간과 쉬는 시간의 환기량을 변화시킨 케이스에서의 해석 결과

를 도시하고 있다. 또한, Figure 3은 매 쉬는 시간 마다 감염재실자를 확인하고 타 학생과 분리

배치 하였을 때의 실내 공기전파감염확률 해석결과를 도시한다. Table 3은 하루 누적 공기전

파감염확률을 각 케이스별로 제시한 것이며, 오후 3시를 기준으로 산출하였다. 

Figure 1에서 확인할 수 있는 것은 쉬는 시간 동안 환기량을 증가시키는 방법을 통해 실내 

공기전파감염원 농도를 일정수준 낮출 수 있으나, 다음 수업 시간 동안 환기량을 줄이게 되면 

공기전파감염원의 농도는 다시 빠르게 증가한다는 것이다. 마스크 미착용 시 재실인원 20명 

기준의 상시 환기량을 적용한 Case 1의 경우 하루 누적 감염확률은 56%에 이른다. 쉬는 시간 

동안의 환기량을 증가시켜 줄수록 이 감염확률을 줄어 드는데, 쉬는 시간 동안 30명 재실원 

기준의 환기량을 적용한 Case 2는 51%, 비효율적인 자연환기 조건을 적용한 Case 4는 47%, 
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효율적인 자연환기 조건을 적용한 Case 5는 38%의 감염확률을 보여준다. 이러한 결과는 쉬

는 시간 10분 동안 환기량을 크게 증가 시켜 줌으로 어느 정도의 감염확률 저감효과를 얻을 

수 있지만, 극적인 저감효과는 기대하기는 어려움을 보여준다. 동일한 조건에서 마스크를 착

용하고 쉬는 시간동안 10 ACH의 자연환기를 적용한 Case 5B에서 25%의 감염확률을 보인

다. 자연환기를 최대한 활용하여, 재실 기간 동안 전면적으로 원활한 수준의 자연환기를 적용

한 조건의 하루 감염확률은 마스크 미착용 시 19% (Case 1C), 마스크 착용 시 12% (Case 1D)

로 나타나 공기전파 감염확률을 추가적으로 더 감소시킬 수 있는 것으로 나타났다. 

Case 6~9는 공기전파감염에 취약한 마스크 미착용 조건에서 감염환자를 빠르게 확인 

배제조치 할 때의 해석 결과이며, 배제조치가 빠르면 빠를수록 실내 공기전파 감염확률이 

낮아지는 것을 확인할 수 있다. 1교시를 마치고 감염자를 확인 배제조치할 경우 하루 누적 

감염확률은 11%에 이르는 것으로 나타났으며, 점심시간 중간(수업 시작 200분 이후)에 

감염자를 배제조치 하는 경우에는 감염확률이 38%에 이르는 것으로 나타났다. 이러한 해

석 결과는 초등학교에서 법규상의 상시 환기조건을 유지할 때, 재실하는 감염환자를 초기

에 효과적으로 배제 할 수 있다면, 교실 내 공기전파감염확률을 효과적으로 감소시킬 수 

있다는 것을 보여준다. 만약 팬데믹 상황에서 마스크를 착용함과 동시에 이러한 빠른 배제

조치가 원활히 수행될 수 있다면, 공기전파감염확률은 추가적으로 유의미하게 감소할 것

으로 판단된다. 

(a) concentration (Case 1~Case 5) (b) concentration (Case 1B~Case 5B)

(c) Infection risk (Case 1~Case 5) (d) Infection risk (Case 1B~Case 5B)

Figure 1. Airborne pathogen concentration and infection risk of Case 1~Case 5B
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(a) concentration (b) Infection risk

Figure 2. Airborne pathogen concentration and infection risk of Case 1, Case 1C and Case 1D 

(a) concentration (b) Infection risk

Figure 3. Airborne pathogen concentration and infection risk of Case 6~9 

Table 3. Infection risk after 360 minutes of exposure 

Cases 1 2 3 4 5 1B 2B 3B 4B 5B 1C 1D

Infection risk

after 360 min (%)
56% 51% 43% 47% 38% 39% 35% 28% 32% 25% 19% 12%

Cases 6 7 8 9

Infection risk

after 360 min (%)
11% 21% 30% 38%

논 의

팬데믹 상황에서 마스크를 착용하고 쉬는 시간동안 자연환기등을 통해 환기량을 매우 높

게 수행할 수 있다면(Case 5B), 아무런 별도 조치를 하지 않은 조건(Case 1)에 비해서 공기전

파감염확률을 약 절반 수준으로 줄일 수 있는 것으로 나타났다. 그러나, 이러한 대안을 자연

환기만을 통해 수행하기 위한 제한 조건은 분명히 존재한다. 먼저, 자연환기를 통해 이러한 

환기량을 만족시켜 주고자 할 때, 건축물의 계획상의 제한 및 자연환기량의 불규칙한 변동이 

제한요인으로 작용할 수 있다. 과거 초등학교 건축물은 표준도의 구축 등을 통하여 맞통풍이 

가능한 평면형태로 비교적 표준화되어 있었다. 그러나, 최근 건축되는 초등학교는 도시의 면

적 부족 등으로 맞통풍이 어려운 형태가 빈번하게 적용되고 있는 상황이다. 따라서, 이러한 
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초등학교에서는 Case 4에서와 같이 충분한 자연환기량을 획득할 수 없는 상황이 발생하게 

된다. 한편, 초등학교의 형태에 따라 복도 전면과 후면의 교실 모두의 창문을 개방할 경우, 자

연환기에 의해 공기감염원이 배출되는 측의 교실에서는 오히려 공기전파감염확률이 증가할 

수 있다는 우려도 존재할 것이라 판단된다. 이러한 전반적인 결과는 팬데믹 상황에서 기계환

기의 부족한 환기량을 최대 자연환기로 보완하고자 하는 교육부의 기존 방침은 그 효과 측면

에서 다소간의 불확실성이 있음을 의미한다. 이러한 경우 개별 교실에 기계환기 장치를 추가 

설치하거나 용량을 증가시키는 것이 확실한 대안이 될 수 있다. 

해석결과를 살펴볼 때, 맞통풍이 가능한 형태의 초등학교에서 마스크를 착용하고 창문 전

면개방(상시)과 기계환기를 병행할 때의(기존 가이드라인 권장사항으로 Case 1D에 해당) 공

기전파감염확률은 12%로 법적 환기 조건의 56%에 비해 약 1/5 수준에 불과하다. 그러나 이

외의 조건에서는 공기전파감염확률을 낮출 수 있는 한계가 존재함을 확인할 수 있다. 

한편, Case 6~9의 해석 결과를 통해 감염자의 조기 배제에 중점을 둔 초등학교의 운영을 통

해 공기전파 감염확률을 크게 낮출 수 있음을 보여준다. 1교시 이후 체온 측정을 하거나, 유증

상자에 대한 확인을 수행하여 감염자를 조기 배제할 수 있다면 가장 이상적인 사례라 할 수 있

는데, 이 때의 하루 동안의 누적된 공기전파감염확률은 마스크를 착용하지 않은 조건임에도 

11%에 지나지 않는다(Case 6). 물론 기존 교육부가 안내한 가이드라인(MOE, 2022)에서처럼 

추가적으로 점심시간 동안 학생의 체온 측정 및 유증상자 확인을 수행하는 것도 어느 정도 타

당하다고 판단된다(Case 9). 그러나 등교 입실 전 수행하는 체온 측정은 비교적 낮은 오전의 

외기온도에 노출 되어 있는 상태의 체온 측정결과인 동시에, 체온의 안정화가 이루어지지 않

은 상태의 측정결과일 수 있기 때문에, 보조적으로 1교시 이후 체온측정을 수행하는 것은 보

다 안전한 학교 환경의 조성을 위하여 권장할 만한 하다고 판단된다. 

참고로, 별도의 추가적인 해석을 통해 팬데믹 상황에서 적용하는 교육부의 가이드라인에 

준하는 조건인 법적인 환기량 상시가동, 감염자와 비감염자의 마스크 동시 착용 및 감염자를 

점심시간에 배제(입실후 200분 경과 시점) 하는 조건에 대한 교실 내 하루 누적 감염확률은 

Case 6의 감염확률과 유사한 11%에 해당한다. 이는 한 명의 감염자가 20인 재실 조건의 교실

에서 하루 2.2명을 감염시킬 수 있으며, 이는 잠정적으로 교사 내 감염자가 지속적으로 증가

할 수 있음을 의미한다. 한편, 위와 동일한 조건 하에서, 교육부에서 제시하는 조건을 기반으

로 1교시 이후 감염자를 배제하는 상황의 공기전파감염확률을 산출한 결과, 하루 누적 감염

확률은 3%에 지나지 않았다. 이는 20명 재실 조건에서 감염자 1인이 하루 0.6명을 감염시킬 

수 있음을 의미한다. 즉, 1교시 이후에 감염자를 적절하게 배제할 수 있을 경우 하루 감염 예

상인원이 1명 이하로 줄어, 장기적으로 교사 내 감염 환자의 증가를 막을 수 있음을 의미한다. 

결 론

본 연구에서는 초등학교의 공기전파감염을 줄이기 위한 방안 중 환기량 조절과 감염자 격

리 시점에 대하여 검토하였다. 단순히 환기설비 용량만을 증가시킨다는 경제적인 부담이 되

는 대안 대신, 기존 활용가능하며 신속 적용이 가능한 운영적 기법을 충분히 고려하려 하였다. 
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이를 위해 쉬는 시간동안의 환기량 증가 및 감염자 조기배제를 통한 교실 내 공기전파감염확

률의 감소효과를 중심으로 분석하였으며, 그 결과는 아래와 같이 요약될 수 있다. 

(1) 창문을 상시 전면개방하여 자연환기를 최대한 유도 할 수 있는 교실에서 원활한 자연환

기가 수행되는 경우, 공기전파감염 확률을 (Case 5B, 12%) 법적 상시 기계환기만을 수행

하는 상황(Case 1, 56%)보다 크게 감소시킬 수 있는 것으로 나타났다. 

(2) 교실에서 충분한 자연환기를 확보할 수 없는 부득이한 상황 등이 존재하는 경우 충분한 

공기전파감염확률의 저감효과를 얻지 못할 수 있어(Case 4, Case 4B) 추가적인 대안 마

련이 필요할 것으로 판단된다. 

(3) 마스크를 착용하지 않은 공기전파감염병 환자를 1교시 이후에 조기 배제시키는 대안

(Case 6)의 경우 하루 누적 감염확률을 11%로 낮출 수 있는 것으로 나타나 가장 우수한 

감염방지 효과를 보인다. 즉, 마스크를 착용하지 않는 상황에서도 별도의 조치 없이 공기

전파감염을 일으키는 질병 감염자를 빠르게 확인하고 배제하는 것만으로도 매우 효과적

인 감염방지 효과를 얻을 수 있음을 의미한다. 

본 연구를 통해, 초등학교 내에서 감염자의 빠른 확인과 배제가 교사 내 공기전파감염 관리

에 있어 매우 중요한 사항이 될 수 있음을 확인하였다. 특히, 초등학교에서 1교시 이후 감염자

를 즉시 격리할 수 있다면 마스크를 착용하지 않은 조건에서도 공기전파감염확산을 효과적

으로 막을 수 있는 것으로 나타나 주목할 만하다. 추가적인 비용을 수반할 수 밖에 없는 물리

적인 시설 구축이 당장 이루어지기 어렵거나, 건축적으로 자연환기가 어려운 상황에서 감염

자의 조기 확인·배제조치는 마스크 착용과 더불어 공기전파감염 방지를 위한 초등학교 운영 

측면에서 가장 우선적으로 고려되어야 할 사항으로 판단된다. 

후 기

이 연구는 2023년도 경상국립대학교 연구년제 연구교수 연구지원비에 의하여 수행되었음.

References

1. Jung, G.-J., Rhee, K.-N. (2022). A Study on Body Temperature Measurement of Subjects 

who Moved from Outdoor Environment in Winter. Journal of the Regional Association 

of Architectural Institute of Korea, 24(4), 39-45.

2. Kim, J., Park, S.W., Choi, H.K. (2020). Investigation of standard error range of non-contact 

thermometer by environment. Journal of The Korean Society of Integrative Medicine, 

8(4), 307-321.

3. Kim, Y.-J., Choi, J.-M. (2019). A Study on Evaluation of Natural Ventilation Rate and 

Thermal Comfort during the Intermediate Season considering by Window Layout and 

Open Window Ratio. Journal of the Architectural Institute of Korea Structure & 

Construction, 35(9), 207-214.



Effects of Ventilation Rates Control and Isolation of Infected Persons on Risk of Airborne Infection in Elementary Schools

330 ∙ Journal of KIAEBS Vol. 17, No. 6, 2023

4. Pan, J., Harb, C., Leng, W., Marr, L. (2020). Inward and outward effectiveness of cloth 

masks, a surgical mask, and a face shield. Now published in Aerosol Science and 

Technology. DOI: https://doi.org/10.1101/2020.11.18.20233353

5. Rudnick, S.N., Milton, D.K. (2003). Risk of indoor airborne infection transmission 

estimated from carbon dioxide concentration. Indoor Air, 13(3), 237-245. 

6. Sze To, G.N., Chao, C.Y. (2010). Review and comparison between the Wells-Riley 

and dose-response approaches to risk assessment of infectious respiratory diseases. 

Indoor air, 20(1), 2-16. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1600-0668.2009.00621.x.

7. Ueki, H., Furusawa, Y., Iwatsuki-Horimoto, K., Imai, M., Kabata, H., Nishimura, H., 

Kawaoka, Y. (2020). Effectiveness of Face Masks in Preventing Airborne Trans-

mission of SARS-CoV-2. mSphere, 5(5), e00637-20. DOI: 10.1128/mSphere.00637-20. 

PMID: 33087517, PMCID: PMC7580955.

8. Yoo, J., Cho, G.Y. (2020). Effect of Occupants’ Window Opening Behavior and 

Annual Ventilation Rates in Residential Building. Journal of the Korean Solar Energy 

Society, 40(6), 69-76.

9. Jeon, H.W., Lee, Y.K., Kim, Y.I. (2020). A Study on the Comparative Analysis of Fine 

Dust Infiltration according to the Air Leakage Area of a Deteriorated Space in Schools. 

Proceedings of the SAREK, 835-838.

10. The National Air Filtration Association. (2012). HVAC filtration and the Wells-Riley 

approach to assessing risks of infectious airborne diseases.

11. Environmental Protection Agency (EPA). (2011). Exposure Factors Handbook 2011 

Edition, Chapter 6.

12. Wells, W.F. (1955). Airborne Contagion and Air Hygiene, Cambridge MA: Cambridge 

University Press, 117-122.

13. California Department of Public Health. (2021). Ventilation and Filtration to Reduce 

Long-Range Airborne Transmission of COVID-19 and Other Respiratory Infections: 

Considerations for Reopened Schools. Available at: https://www.cdph.ca.gov/Programs/ 

CCDPHP/DEODC/EHLB/IAQ/CDPH%20Document%20Library/School_ventilation

_and_filtration_ADA.pdf.

14. Ministry of Education (MOE). (2022). COVID-19 Infection Prevention Management 

Guide. Available at: https://www.moe.go.kr/boardCnts/viewRenew.do?boardID=72756 

&boardSeq=92289&lev=0&searchType=null&statusYN=W&page=1&s=moe&m=0

31304&opType=N.


